WY-03

PD-04

Wlot osiatkowac

kratka 150x150mm
zamontowana
pod stropem

-10,10
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UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych firmy BIO—TECH

NN

LEGENDA:
Cs-01 -
KZ-01 -
VE-1.01 -

NN

Kratka zaluzjowa
Wentylator
VE=1.02 — Wentylator
KR—01..04 — Kratka nawiewno— wywiewna stalowa ST-W 545x345

PD—-04 — Podstawa dachowa
WY—03 — Wywietrzak dachowy cylindryczny okrqgly 9160

0,00 = 180,20m npm

kanatowy
kanalowy

Czerpnia scienna typ ST=JWN 500x250 mm

typ VK 40—-20

typ
typ

kotowa

IBF/4-315
IBF/4-315

typ B/l #160

Zmiany:

Obiekt:

W GM. ORONSKO

Branza:

Rysunek:

PRZEKROJ A-A

BUDYNEK TECHNICZNY

INST. WENTYLACJI

Opis

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

INSTALACJE SANITARNE

Data

Nazwisko

Data Rys. Nr

Imig i Nazwisko

Indeks
00 |12.12.2007
Faza Skala

PB

VE

1:50

Nr uprawnien

P 07.120/07

Podpis
RO1

21.00

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Anna Beisteiner

MAZ//15,/0296 /02
St—61/87

Opracowat:

mgr inz. Adrian Bujak

Sprawdzit:

mgr inz. Jan Kaucha

2264/Lb/74, 262/1972/Lb
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