PLASKOWNIK UZIEMIAJACY ==,

30

235,

UWAGI:

Do polqczenia z instalacjq

Jszt.
L.P.| WYSZCZEGOLNIENIE SZT.| MATERIAL
1 | PLASKOWNIK c&a 5x40 1 | STAL OCYNK.
2 | NAKLADKA cAa 5x40 1 | STAL OCYNK.
5 | PODKLADKA SPREZYNUJACA | 4 | STAL OCYNK.
4 | NAKRETKA M6 4 | STAL OCYNK.
5 | SRUBA M6x40 4 | STAL OCYNK.
Dtugos¢ ptaskownika (NR1) — 2,10m

uziemiajgcq budynku

Posadzka
w budynku

Sciana

- 2.,05

Lawa Prety zbrojenia
fundamentowa fawy
Skala  1:20

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. USYTUOWANIE PLASKOWNIKOW UZIEMIAJACYCH

POKAZANO NA RYSUNKU AK10.00
3. PLASKOWNIKI ZAMOCOWAG PRZED WYLANIEM +0,00 = 180,20m npm
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