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- Z
F — SLPO0 WTNH"gG"63A
F1— SLPOD WTNH"gG" 63A
" ¥ F2— SLPOD WTNH"gG" 63A
" 788 F3— SLPOD WTNH"gG"63A
PB.2 — WTNH"gG" 100A
PB-2— Zwora HD630 21 52
Zlacza kablow: licznikowe ZK-3A+P przeznaczone sg do montowania w sieciach kablowych
Obudowy mozna instalowaé jako wolnostojgce np w gramcy posesj lub przy budynku
do odbiorc w zasilanych magistrala kablowg (budynki mieszkalne, warsztaty rzemieslnicze,
odbiory wolnostojace
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SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH
Inwestor Tlrzad Gminy w Oronsku
Obiekt Oczyszezalnia sciekow w Orofisku
Zadanie Ztacze kablowe ZK3a+ R
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