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MODUEL MA-1B Rozdzielnica
z sterownikami sygnalizacji
i lampkami pracy SIR
synalizujacymi
Lz - WAGO
N - listwa WAGO 10 polowa . —
PE - listwa WAGO 10 polowa 14 polowa

L1 - listwa WAGO 20 polowa
L2 - listwa dostarczona
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OBUDOWA ROZDZIELNICY SVTL DO 25004

P54

Listwy WAGO do przewodu do ¢ mm
Uziemié skizynki i drzwiczki rozdzeelnicy przewodem LgY 10

1

R < 10 eméw

EKOSAN  BIURO PROJEKTOWE
SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH
Inwestor Urzad Gminy w Oronsku
Obiekt Oczvszezalnin sciekow w Qronsku
Fadanie Rozmieszczenie rozdzielnic wrozdzielnicy RG
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