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UWAGI:
1) ODWODNIENIE WYKOPU — WG OPISU

2) ELEMENTY STUDZIENKI DOBRANO PRZYKLADOWO NA
PODSTAWIE KATALOGU ZWB TRYKACZ Z LUBARTOWA

Otwér nr 3
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3) DLA KASKAD (SPADOW) WYKONAC W PODSTAWIE

STUDNI DRUGI OTWOR W POZIOMIE KINETY

4) ELEMENTY STUDZIENKI tACZYC ZGODNIE Z

5)

6)

WYMAGANIAMI PRODUCENTA

SREDNICY RURY, OTWORY WIERCIC WIERTLEM
KORONOWYM

ELEMENTY BETONOWANE NA BUDOWIE WYKONAC Z
BETONU C16,/20 (B20)

7) 1ZOLACJA POWLOKOWA — ABIZOL R + 2P
8) WLAZ ZELIWNY KLASY B125

zwG

PRZEJSCIA SZCZELNE tANCUCHOWE ODPOWIEDNIE DO

173.50
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